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Ge

‘[2 Nez 2025 Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Eingslangt '
Trinkwasseruntersuchung
Auftraggeber:  Gemeinde Westendorf
Dorfpiatz 1
6363 Westendorf
Anlage; 4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham", Westendorf
Auftrag: Inspektion gems&R ONORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OLMB Kapitel B1 in der giiltigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 22,09.2015 durch Christian Lettner - freigegeben 24.10.2017 durch Barbara Nufibaumer)
Anlage unterliegt dem LMSVG,

Abgegebene Wassermenge () - Jahresmittel: k.A. m®/d.
Versorgung: Einwohner ca. 350.

Angaben zur Mdglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfiigung. Angaben zu einem Noftfallplan stehen nicht zur
Verflgung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund”,

Umfang der Inspektion:
Inspekiion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufiigungen, Ausschlilsse von vereinbarten Verfahren:
keine

Der verliegende Inspektionsbericht bezient sich ausschileRlich auf die Inspizierten Anlagen bzw, Anlagentsile sowie die untersuchten
Proben (siehs dazu auch die angefdhrien Prifberichte),

Pis auszugsweise Verviolfiltigung oder Veréffentlichung diesas Dokuments Bedarf der schrifttichen Zustimmung der Inspeklionsstelle,

Mitglied der £ GBAGROUP
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Gutachten gemé&R §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

Gemal den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des &sterreichischen Lebensmittefbuches (OLMB) wird festgestellt: Das Wasser

entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:

In der Probe des Zwischenbehélters Nachtséllberg orog. linker Zulauf wurden 6 KBE des Indikatorparameters
coliforme Keime nachgewiesen; in der Netzprobe Nachtstllberg 16 wurden 12 KBE des Indikatorparameters
coliforme Keime, 2 KBE des Parameters E.coli und 5 KBE des Parameters Enterokokken nachgewiesen. Alle
weiteren Proben ergaben einwandfreie mikrobiologische Befunde. Das Ergebnis l3sst auf eine ev. zeitlich
begrenzte mikrobiologische Belastung (z.B. witterungsbedingter Oberflichenwassereinfluss) mit Fakalkeimen
schiiefen. Der Betreiber wurde informiet und Nachkontrollproben gézogen, welche einwandfreie
mikrobiclogische. Befunde lieferten.

Die chemischen Analysen ergaben mittelhartes Wasser mit zum Teil hohem Karbonatharteanteil und sehr
geringer organischer Belastung.

Der Fassungsbereich sollte, falls erforderlich, ausgewiesen (Hinweistafel und Zaun) werden.

MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitit:
keine

Der vorlia?ende Inspektionsbeticht bezieht sich ausschliefitich auf die Inspizigrten Anlagen bzw. Anfagentaile séwis die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefuhrten Prufberichte), ’
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veraffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftiichen Zustimmung der Inspakticnastalle.
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Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

HB Zwischenbehilter Nachtséllberg Kat.Nr.: BW70420006
Stammdaten (erhoben 01.12.2021 durch Barbara NuRbaumer - freigegeben 01.12.2021 durch Barbara NuBbaumer)

Bauweise/Material: Beton, Speichervermégen: 20 m?® eine Wasserkammer, Schieber-/Trockenkammer vorhanden,
Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von
Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (16.09.2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefilhrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Juni 2025.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Ellmererquellen-Hinterelimau Kat.Nr. QU70420001

Stammdaten (erhoben 22.09.2015.durch Christian Lettner - frelgegeben 12.09.2017 durch Barbara NuRbaumer)
¢a.1000 m Gber Seehdhe gelegen.
Bauweise/Material: Beton, 4 Wasserkammern, Beluftung, 2 Zul&ufe (Trappbergqu.1+2, Elmererquelle), Einspeisung direkt in
das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen
das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (16.09.2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veranderungen {it. Betreiber): keine.
Durchgefilhrie Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: August 2025.
Umzé&unung fehlt. Keine Hinweistafeln vorhanden.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestelit.

Wasseranalysen
412155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; Zwischenbeh. Nachtsdllberg, Zul.oro.li.Kat.Nr.
BW70420006/01, Trappbergquellen (Trinkwasserqualitit (Routineuntersuchung))
Probenahme am 16.09.2025 (14:20) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, NORM EN I1SO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifoericht PB-08831/25)
Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehaiten.

412155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; Zwischenbehilter Nachtséllberg, Zul.oro.re.Kat.Nr.:
BW70420006/02, Ellmererquelien-Hinterellmau (Trinkwasserqualitit (Red. VA))
Probenahme am 16.09.2025 (14:15) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren PcO705 (Trinkwasser; SO 5667-5:2006, ONORM EN [SQ 19458:2008)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-08832/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; LN Nachtsdllberg WVA Gde. Westendorf - Nachtsdllberg 16,
Fam. Schwaiger, Auslauf Kiiche EG (Kat.Nr.: LN70420011/01) (Trinkwasserqualitét (Red.VA))
Frobenahme am 16.09.2025 (14:00) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser: 1SO 5667-5:2008, ONORM EN SO 19458:2006)
{Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-08833/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.

Der vorlisgande Inspektionsbaricht bezieht sich ausschlislich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlaganteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazv auch dle angefihiten Prifoerichte). )
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspaktionsstelia,



Hydrologischa Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Inspektionsbericht . zo1262:25 10122025

Trinkwasserversorgungsanlage
Seile 4 von 4

T0012,2025 « 113334 {(EEY

4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham™; LN Au WVA Gde. Westendorf - Au 17, Fam. Riedmann,
Auslauf Kiiche EG (Katf.Nr.: LN70420009/01) (Trinkwasserqualitdt (Red.VA))
Probenahme am 16.09.2025 (12:05) durch Christian Lettner

Probenahme nach akkreditietem Verfahren PcO705 (Trinkwasser; ISO 5867-5:2008, ONCRM EN 1SO 19458:2008)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-08836/25)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; Zwischenbeh. Nachtséllberg, Zul.oro.li.Kat.Nr.
BW70420006/01, Trappbergquellen (Trinkwasserqualitdt (Routineuntersuchung) - Nachkontrolle)
Probenahme am 08.10.2025 (10:15) durch Dipl.-Ing. Josef Schonleitner

Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; I1SO 5667-5:2006, ONORM EN SO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Profbericht PB-08834/25)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

412155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; LN Nachtsdllberg WVA Gde. Westendorf - Nachtsdllberg 16,
Fam. Schwaiger, Auslauf Garten (Kat.Nr.: LN70420011/01) (Trinkwasserqualitéit (Red.VA) - Nachkontrolle)
Probenahme am 08.10.2025 (11:20) durch Dipl.-Ing. Josef Schénleitner

Probenahme nach akkreditietem Verfahren PcQ705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2008, ONORM EN I1SO 19458:2008)
{Stichprohe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-08835/25)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten,

Konformitiatsbewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemafem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.

Dr. Nﬁ/chael Grosbacher
fUr die akkreditierte Inspektionsstelle

Seec 0

Der varliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw, Anlagenteile sowie ¢ie untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefihren Prifberichia),

Dia auszugsweise Vervielféltigung cder Verdffentlichung dieses Dokuments bedad der schriftlichen Zustimmung der Ingpektionsstelle.
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Untersuchungsstelle Sefzburg GmbH - Schillerstrage 25 - 5020 Salzburg UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Westendorf

Dorfplatz 1
6363 Westendorf

LABOR

. Salzburg, 10.12.2025
Gemeinde Westendorf Projekt M512 1 001 05
12 Dez. 2025

Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel
Eingelangt Verteiler: 1-fach Auftraggeber

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:

Probenbezeichnung:

08353/25 Eingangs-Datum: 16.09.2025
Trinkwasserqualitat (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Beschaffenheit:
AAgmA00 (ONORM M 8620)

Temperatur:
Pct24 (DIN 38404-4}

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren PcO705 (Trinkwasser; 150 5667-5:2008, ONORM EN
ISO 19458:2006)

{Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Stichprobe

4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; Zwischenbeh. Nachtséllberg, Zul.oro.li.Kat.Nr.
BW70420006/01, Trappbergquellen

16.09.2025 Probenahme-Uhrzeit: 14:20

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

o [. Leitfdhigkeit:
8,0+02°C PcOOG?DIN EN 27908 zg'lc:) 232 £ 9 pSfem

Labor-Daten
Probengefile:

institutseigenes Glasgefal

Bearb.-Zeitraum:

16. - 22.09.2025

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prufstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor*) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerachte Bearbeitung durch die Prufstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
-Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fur ibre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Obernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweisa Vervislfaltigung oder Versifentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifilichen Zustimmung der PrOfstelle.

Mitglied der £.GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prufbericht n: reossaies 10.12.:2025

10.12.2025 - 09:04:55 (ZE)

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2
Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F
KBE 22°C

PmOD10 (DIN EN IS0 6222:1859) KBE/mI 12 t7 100 (1)
'KBE 37°C

P:mOD10 (DIN EN ISO 6222:1999) KBE/mI 8 5 20 (1)
coliforme Keime

PmO020 (DIN EN IS0 §308-1:2047) KBE/¢0m [} +2 oW

E. coli

Pm0020 (DIN EN IS 9308-1:2017) KBE/0OmI [ n.n. - 0 (P)
Enterokokken .

Pm0D3D (DIN EN IS0 7899-2:2000) KBEA10OmI | n.n. - 0 (P)

Erlduterungen zur Ergebnistahelle:

Spalte ,Ergebnis” .N.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
.N.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2),
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung

enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten,
Spalte F* Die mit X" marklerten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsaniage nach LMSVG (§73-Gutachten)

dar,
B OiLick
o, v C
A AR [ (A

Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel !
flr die akkreditierte Priifstelle

Dieg vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschileflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachwels, Fr Proben, die nicht van Mitarbaitemn der Prifstelle

gHydrclog\'sche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnemmen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in dar Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
riifstelie nicht gewahrleistet.” In selchen Fallen bezjghen sich dia berichteten Untersuchuny sargabrisse ausschliellich aul den Probanzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt .Probenahme-Daten’ (u.a zu Probenidentitdt, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeftpunkt der Prebenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw, Probenehmer Usermittalt, fir

ihre Richtigkeil kann daher keine Verantwortung bernommen werdan und die angewendeten.Verfahren fallen naturggmar& nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweisea Vervielfaltigung oder Verbffentlichung dieses Dokuments bedarf der sehriftlichen Zustirmmung der Prifstalle.
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Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Hydralogische Untarsuchungsstelle Salzburg GmbH - Schilersirale 25 - 5020 Sal UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen
. LABOR
Gemeinde Westendor f
inde Westendor Salzburg, 10.12.2025
Dorfplatz 1 Gemein Projekt M512 1 001 05
5963 Westendort 12 Dez. 2029 Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel
Eingslangt ) ' Verteiler: 1-fach Auftraggeher
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 08354/25 Eingangs-Datum: 16.09.2025

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Red. VA)
Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
[SO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: 4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; Zwischenbehélter Nachtséllberg, Zul.oro.re.Kat.Nr.:
BW70420006/02, Elimererquellen-Hinterellmau
Probenahme-Datum: 16.09.2025 Probhenahme-Uhrzeit: 14:15

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAgm400 (ONORM I 8620)

T tur: o el. Leitfihigkeit:
o024 (rtri‘lﬁgggoﬂ) 80£02°C Pco0s (DIN EN zresag; gy 983115 pSiem

Labor-Daten
Probengefife: institutseigene Glas- und Kunststoffgefale
Bearb.-Zeitraum: 16.09.- 02.10.2025

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualit4tsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prufstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor') entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Profstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewshrleistet. In solchen Fillen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
.Probenahme-Daten” (u.a, zu Probenidentitit, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugswaise Varvielfaltigung oder Verdffent/ichuny dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstells,

Mitglied der £.GBAGROUP
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Seite 2 von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsichetheit  meterwerte TWV N F
Egig\{gg EN ISO 10523:2012) - 771 + 0,24 85-95()
gibolﬁiotlff Erisgaléﬁgs(s?ej 2°0) pSicm 341 +13 2500 (1)
Pt o pH 43) mmoll 3,51 £0,16
S s 1068) °dH 12,1 £1,0 X
A mmol/ 2,15 £0,18 X
535'7’%'?3 g-sljr%}?zous) °dH 9,83 + 0,44
O et HCO; | mgh 214 £10
sﬁiﬂgmglaannlgttn Igtgiﬁfggs) O, mg/l <05 - 5(1)
§$1r2'1(glr;‘ligerzlos-s:1gaa) NH," mg/| <0,02 - 0,5 (1)
PNcic‘:t;:isttn|N EN 25777:1993) NO, mgfl < 0,003 - 0,1(P)
yciggsatnm EN ISD 40304-1:2008) NOy mg/l <1 - 50 (P)
chaoggtjnrlrr]q EN ISO 14911:1999) Na* mg/l 1,08 £0,05 200 ()
L(;Izi;.l(%‘lm EN IS0 14911:1999) K mg/l <1 -
;ﬂ?z%'}gﬂlémso 14911:1299) Ma® mg/l 26 +1
Ecaolzgi(lglﬂ EN ISO 14911:1995) ca® mg/l 43 +2
Ellr:l gr';igo 10304-1:2009-07 F mg/| <0,15 - 1,5(P) X
Ecgnljg:incl'rq EN ISO 10304-1:2009) cr ma/l <1 - 200 {1}
?clt‘:gga(tnm EN ISO 10304-1:2009) so* mgil 33 £2 250 {1)
&2‘&2’@8 17284-2: 207-01 Sb mg/| < 0,001 - 0,005 (P) X|x
QILS;? 150 17284-2; 2017-01 As mg/l < 0,0005 - 0,01 (P) X| X
5!31‘3'(‘0%%%%{21‘6%?83 9sete) Fe mg/l <0,05 - 0,2 (1)
oo S ogeaer Mn mg/ <0,05 - 0,05 (1
!lilufqagq SO 17294-2: 2017-01 U ma/l 0,0015 +0,0003 0,015 (P) X| X
L(mBOE‘-g (2;[5 EN IS0 6222:1899) KBE/ml 2 £2 100 (1)
:‘(ngiﬂE‘lﬂs ZI:;E EN IS0 6222:1999) KBE/ml n.n, - 20 ()
gn%infz%r(rglg ENelisrg%soa-tzow) KBE/100m!| n.n. - o
Eﬁwtﬁ)gc[)imm EN ISO 9308-1:2017) KBE/0OmI|  n.n. - 0(P)
En?otgarno(‘é&kgﬁ pso 7699-2:2000) KBE/100m!| n.n. - 0{P)

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchte Probe und sind kein all
gHydroIogigche Untersuchungsstelle Salzburg - Labar’ entnommen wurden, ist eine normgerec

rifstslle nichl gewahrleistel” In solchen Fallen beziehen sich die barichteten Untersuchu%gsergebnisse ausachlieBlich auf den Prebenzustand bei Einlangen im Laber, alle Angaben im

robenshme) wurden durch den Aufiraggeber bzw. Probenehmer Ghermittelt, fur

en naturgemal nicht untar die Akkreditierung der Profstelle,

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitst, Vor-Ort-Messwarien,
ihre Richtigkait kann daher keine Verzntwortung Gkernommen warden und die engewandsten Verfatren fall
Die auszugswaise Vervielfaltigung oder Verbtfentlichung dieses Dokuments bedar der schriftlichen Zustimmung der Prifstella,

Art, Crt und

eitpunkt der P

gemeiner Qualitatsnachwais, Fir Proben, die nicht von Mitarbeitem der Priffstalle
hte Behandlung vor Einlangen in der Priffstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch dis




Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prifbericht . pe-ossszns 10.12.2025

10.12.2025 - 050943 (EE}

Trinkwasseranalyse
Seite 3von 3
Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwede TWY N F
Erféduterungen zur Ergebnistabelle;
Spalte .Ergebnis” ,n.n."* = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

.n.b." = nicht bestimmt, Kenzentration zu gering

Spalte .Unsicherheit” Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca, 95% (Erwelterungsfaktor k=2),
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten, Angabe ,k.A.": [n der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bel Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte \N" Die mit . X* markierten Mathoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehallen,

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsaniage nach LMSVG (§73-Gutachten)

dar.
TN 0 /@ﬁ/\ M

Dipl.-Ing. {(FH) Mag. Ulrike Reichel
flr die akkreditierte Prifstelle

Ol vorliegenden Prifergebnisse baziahen sich ausschlieflich auf dis untersuchte Probe ung sind kain allgemeiner Qualitétsnachweis. FOr Proben, dia nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

gHydroIogisdwa Untersuchungsstalle Salzburg - Laber' entnommen wurden, ist eina normgerechie Behandlung vor Eilangen in der Prifstells und eine fristgerachte Bearbaitung durch die
riristelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich &uf den Probenzustand bal Elnlangen im Labor, alie Angaben im

Abschnitt ,Probenahma-Daten” (u.a 2u Probenidentitdt, Ver-Ort-Messwerten, Ar, Ort und Zeitpunkt der Probenahma) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmar Gbermittelt, far

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwartung Gberncmmen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturg;mall nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweisa Vervielfaltigung oder Vardffertlichung digses Dokuments badarf dar schriftlichen Zustimmung der Prifstslle,
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FN 4833974 hus-safzburg.at
Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fiir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Hydrologischs L GmbH - Sl 25 - 5026 Saizburg UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen
) LABCR
Gemeinde Westendorf Salzburg, 10.12.2025
- alzburg, 10.12.

Dorfplatz 1 Gemeinde Westendorf Projekt M512 1 001 05

6363 Westendorf Dipl.-ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel
i 1 2. Dez. 2025 Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Eingelangt

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer; 08355/25 Eingangs-Datum: 16,09,2025

Probenbezeichnung:

Trinkwasserqualitat (Red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Beschaffenheit:
AAQrmA00 (ONORM M 6620)

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2008, ONORM EN
SO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe

4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; LN Nachtséllberg WVA Gde. Westendorf -
Nachtséliberg 16, Fam. Schwaiger, Auslauf Kilche EG (Kal.Nr.: LN70420011/01)
16.09.2025 Probenahme-Uhrzeit: 14:00

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

T . o el. Leitfahigkeit:

Poo2a {é‘.ﬁ?éf&i‘.i) 144102°C Po00s {DIN EN 27868 o3cy 282 £ 11 pSfem
Labor-Daten

Probengefife: institutseigene Glas- und Kunststoffgefdie

Bearb.-Zeitraum:

16.089. - 02.10.2025

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle {*Hydrolagische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor*) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewshrieistet. In solchen Fillen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
-Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitst, Vor-On-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Obermittelt, ftr ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemai nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Dis auszugswaise Vervielfaltigung cder Vertflentiichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priffstella.

Mitglied der £.GBAGROUP



Hydrologische Untersuchingsstelle Salzburg GmbH

Priifbericht . pe-osssans 10.12.2025° "

10,12.202% - 09.05:31 (EE)

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3
Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWY N F
ES;‘Q{S.’;‘ EN 150 10523:2012) - 7,20 0,23 65-95()
S el 207C) uSlom | 250 £10 2500 (1
D e s PH 4:3) mmolf 2,63 £0,12
gﬁ?? (gllﬁ-l:;{eagts?szwsa) “dH 8,51 £0,70 X
ﬁg??{,;‘.ﬁgﬁ{fgifg?& mmol/| 1,62 +0,13 X
gcg;?%?l\? gﬂéﬁ%ﬁnm *dH 7,36 £ 0,33
e HCOr | mgn 160 +8
fc%?ﬂg&gs?u'}géﬁgﬁi‘gga 0, mgfi <0,5 - 5()
ﬁﬂ?{gmgsr:‘os-sngaa; NH,” mg/l <0,02 - 0,5 ()
L‘Iciéglistmm EN 26777:1993) NG, mg/| < 0,003 - 0,1(P)
Ecigurgtnm EN ISO 10304-1:2008) NOy mg/| 27 +0,1 50 (P)
Ec?:;g?n% EN (SO 14911:1909) Na® mg/l 1,88 + 0,08 200 ()
lt(c?)lzlél ('SlN EN ISO 14941:1999) K mg/l <1 -
ﬁ?%?gﬁi‘émso 14911:1998) Mg®* ma/l 15,1 +0,6
fc%'zgi(‘é'&l EN ISO 14911:1999} ca™ mg/l 36 £2
Ecgégﬂ)?n EN IS0 10304-1:2008) cr mg/l 1,30 10,05 200 ()
Ec%!)ga(tum EN IS0 10304-1:2009) SO,” mgil 16,3 £0,7 250 (1)
gll\leliEN IS0 17204-2: 2017-01 Pb mgfl < 0,001 - 0.01(P) X| X
Ecit?ﬁ:r(‘o?u%?%?mtagzgc{ﬁggg) Fe mgfl < 0,05 - 02()
P o e g e Mn mgh <0,05 . 0,05 (1)
PKnE)Eg(ZDQIE EN IS0 6222:1999) KBE/ml 21 12 100 (1)
En%gg ;,[:Ig EN IS0 6222:1599) KBE/MmI +2 20 (1)
g:gtlniof;%r(g‘lﬁ E(lf :sng)%aua-hzm?) KBE/100m! 12 t4 om
s:;ﬂ?ogéimm EN IS0 9308-1:2017) KBE/100ml 2 +1 0(P)
E;:utr?smg&ké(: 130 7899.2:2000) KBE/100ml 5 3 0{P)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis* Jnn." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Jn.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit* Methedische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkredifierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A."; In der Datenbank ist derzeil noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit . X* markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.
Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die verliegenden Prifergebnisse bezighen sich ausschlisRlich aul die untersuchie Probe und sind kein allgemeiner Qualititsnachweis, Fur Proben, die nicht von Mitarbeltern der Prifstelle

gHydro ogische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommien wurden, ist eine narmgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rufstelle nicht gewahrieistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alla Angaben im

Abschnitt ,Probanahme-Daten” (u.a zu Probanidentitét, Vor-Ont-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggebar bzw, Probenshmer tbermittelt, far

inre Richtigkeit kann daher keina Verantwortung tbernommen werden und die angewandeten Verfahren fallen naturgemaf nicht unter die Akkreditiérung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervialfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokumants bedarf der sehriftlishen Zustimmung der Prifstelle,




Hydralogische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Priifbericht . re-ossasns 10.12.2025

10.12.203% - 09:.0%:34 (EE)

Trinkwasseranalyse
Seite 3von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheil,  meterwerteTWV N F

sediienung 4 s (

&%"?{%\? / dd

Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel
fUr die akkreditierte Prufstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse bezishen sich ausschlieflich auf dle untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Filr Proben, die picht von Mitarbeitern der Prifstelle

gﬂydrologws_cha Untersuchungsstelle SalzburF - Labar* entnrommen wurden, Ist aine normgerechte Behandiung vor Einlangen in der Prifstelle und eing frislgerechte Bearbeitung durch die
rifstella nicht gawdhrleistel:"In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchurigsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt . Probenahme-Daten® (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Maesswerten, Arl, Ort und Zeitpunkt der Prebenahme) wurden durch den Auftrapgeber bzw. Probenshmer fbermittelt, fir

inre Richtigkeit kann daher keine Varantwortung tbemermman werden und die angewendsten Verfahren fallen naturgeman nicht unter dle Akkraditierung der Prifstefls. ’

Die auszugswaise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung disses Dokuments bedarf dar schriftlichen Zustimeung der Priffstells,
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Seite 1von 3 FN 4833974 hus-salzburgat
Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fiir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Untarsuch Salzburg GmbH - Schillerstrate 25 - 5020 Salzburg UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen
. LABOR
Gemeinde Westendorf
Dorfolatz 1 Salzburg, 10.12,2025
oripla : Projekt M512 1 001 05
6363 Westendorf Gemeinde Westendorf Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel
Verteiler: 1-fach Auftraggeber
. 12. Dez. 205
Eingslangt

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

08356/25 Eingangs-Datum: 16.08.2025
Trinkwasserqualitét (Red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
COrt der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Beschaffenheit:
AAGmMAQC (ONORM M 6820)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2008)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe

4/2156 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; LN Au WVA Gde. Westendorf - Au 17, Fam.
Riedmann, Auslauf Kiiche EG (Kat.Nr.: LN70420009/01)

16.09.2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:05

Aussehen farhlos; klar; ohne Bodensatz; geruchios; Geschmack neutral

17,4 £0,2°C pedos i e el 333 £ 13 pSfem

Labor-Daten
Prohengefiiie:

institutseigene Glas- und Kunststoffgefile

Bearb.-Zeitraum:

16.09. - 02.10.2025

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (*Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandiung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bel Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
-Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitét, Vor-Crt-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer iibermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgema nicht unter die Akkreditierung der Prilfstelle.

Die auszugswaise Vervielfaitigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifilichen Zustimmung der Prafstells.

Mitglied der £1+GBAGROUP



Hydralogische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH w5

Prufbericht . rsossssizs 10.12.2025

30.12:2029 - 09,0919 (€}

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3
Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterweneTWY N F
E:gi\snrglrhtl EN ISO 10523:2012) - 7,55 +0.24 8,5-9.5()
Feloéﬁgf&?;agﬁgaggg?el 20°C) pSiem 291 11 2500 ()
st e ey P 4 mmoll 3,21 £0,15
E:gzse? (g‘lut\l_;!aigg?sneas) *dH 101 10,9 X
oot (s b 6 ot mmolA 1,79 £0,15 X
Ec?a;?fﬁ?ﬁ gﬂ?eﬁiocs) *dH 8,99 + 0,40
ATk N HCO, | mg/ 196 £9
:Ec%mgm%ingglsrlg%gm O, mg/l <0,5 - 5 ()
&’5‘1’2“(3&‘2;‘206.5:1%3> NH," mafl < 0,02 . 0,5(1)
wggist(nm EN 26777:1993) . NG magfi < 0,003 - 0,1 (P)
yciggsafom EN IS0 10304-1:2008) NO,’ mg/l 3,2 £0,2 50 (P)
Ecaoggtjorlrr: EN IS0 14911:1899) Na* mg/l 2,1 £0,1 200 (1)
ﬁaolzig (DIN EN 150 14911:1588) K’ mg/l <1 -
L‘ncgzgsr:nelsrj EN 150 14911:1999) Mg* mgl 18,9 £07
Ec%.[a.‘é%m EN IS0 14911:1999) Ca™ mgfl 41 2
Ecrr;lljgl(-li:!c:n EN SO 10304-1:2009) cr mgfl 1,92 +0,08 200 (1)
gcglaga(tnm EN ISO 10304-1:2009) S0/* mg/l 15,2 +08 250 (1)
DA EN 150 172642 2017:01 Pb myg/l < 0,001 - 0,01(P) X| X
eans (Ohomt M ched 1080 Fe mgf <0,05 - 0.2 ()
B o She R Mn | man | <005 - 0,05 ()
L(mBoEmz (zt:lrcq: EN 150 6222:1995) KBE/ml 21 £12 100 (1)
553513 ?;lﬁ EN [SC 6222:1950) KBE/ml 2 2 20 (1}
gg(l}iofz%r(rglﬁ gqelisncl)%aoa-'x 2017) KBE/10Oml| n.n. - o)
Er.nl%gllji(DIN EN (SO 9308-1:2017) KBE/M0OmI| n.n. - 0(P)
Emnotoea%c;lé&ké(Ne 80 7899-2:2000) KBE/MOQOmI [ n.n. - 0(P)
Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis” Jn.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

.n.b." = nicht bestimmt, Kenzentration zu aering

Spalte Unsicherheit' Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2),

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.". In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte N’ Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten,
Spalte F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben,
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Prlifergebnisse baziehen sich ausschiiefich auf die untersuchte Probe und sind kain allgemelner Qualitdtsnachweis, Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

S‘Hydrologlgcha Untersuchungsstelle Salzburg - Laber® entnomman. wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eing fristgarechte Bearbaitung durch die
rufstelle nicht gewdhrleistet. In solchen Fallen bezishen sich dle berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitl ,Probenahme-Daten” (u.a 2u Probenidentitst, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zaitpunkt der Probenahme) wurden durch den Aufiraggeber bzw. Probenebmer Ubermittelt, far

ihra Richtigkeit kann daher kelna Verantwortung Gbernommen warden und die angewandeten Verfahren fallen naturgemal nicht unter dia Akkreditierung der Pritstella,

Dia auszugsweise Vervielfdltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.




- Hydrolegische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Priifbericht . pe-osesers 10.12.2025

'n.fzfms- 020922 (EE)
Trinkwasseranalyse
Seite 3von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherhsit meterwedle TWV__ N _F

() {KQZUCJO(

Dipl.-Ing. {FH) Mag. Ulrike Reichel
fur die akkreditierte Prufstelle

Jitierun,
gé-"se ~ g 4-’4’:— “f/

Qia verliaganden Prirfergabnisse bazishan sich ausschiisflich auf die untersuchte Prabe und sind kein aligemainer Qualltstsnachweis, Fur Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle
“Mydrofogischo Untersuchungsstalle SalzburF; - Labor* entnommen wurden, st eine normgerechie Eehanciung vor Einlangen in der Prifstelle und eine frisigerechte Bearbeltung dureh die
rifstells nicht gewdhrlaistat. In solchen Fallen beziehen sich dis berichteten Untarsuchungsergebnisse susschiisBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, slla Angeben im

Abschnitt .Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ot und Zeitpunkt der Probenahma) wurden durch den Auftrapgeber bzw. Probenehmer Gbermittalt, for

ihre Richtigkeit kann daher keina Verantwortung dbernommen werden und die angewendsten Verfahren fallan naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Prifstella, '

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Vardifentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle,
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Trinkwasseranalyse office@hus-salzburg.at
Seite 1 von 2 EN 4833974 hus-salzburgat
Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fiir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Hydrologiache Untsrsuchungsstells Salzburg GmbH - Schillerstraa 25 - 5020 Salzburg UID: ATU72930234 Laboranalytische Dienstleistungen
: LABOR
Gemeinde Westendorf
Dorfplatz 1 Salzburg, 10.12.2025
Gemeinde Westendorf Projekt M512 1 001 05
6363 Westendorf Dipl.-Ing. (FH) Mag. Utrike Reichel
12 Dez. 2025 Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Fingelangt '
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 09462/25 Eingangs-Datum: 08.10.2025

Probenbezeichnung:

Trinkwasserqualitat (Routineuntersuchung) - Nachkontrolle

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Prohenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Prcbenahme:

Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAQMA0D (CNORM M 8620)

Temperatur:
P2024 (DIN 38404-4)

Dipl.-Ing. Josef Schénleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertern Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; SO 5667-5:2008, ONORM EN
ISO 19458:2006)

{Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitidt im Versorgungsnetz)

Stichprobe

4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; Zwischenbeh. Nachtséllberg, Zul.oro.li.Kat.Nr.
BW70420006/01, Trappbergquellen

08.10.2025 Probenahme-Uhrzeit: 10:15

Bewdolkt
Aussehen farblos; klar; chne Bodensatz; geruchlos

o H-Wert: el, Leitfahigkeit:
7,9+02°C Pe025 (ONORM ENISO 10523) 7,20+0,23 PcO0G {DIN EN 27535? 2500y 292+ 9 pSfem

Labor-Daten
ProbengefiRe:

institutseigenes Glasgefal

Bearb.-Zeitraum:

08.-13.10.2025

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualittsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (*Hydrelogische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prufstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewdhrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschliellich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
.Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitst, Vior-Ont-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer dbermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Obermommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Varvielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schritlichen Zustimmurnig der Priifstelle,

Mitglied der £. GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Priufbericht n: pe-ossaars 10.12.2025

10122028 - 02:05:52 (EE}

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerteTWY N F
KBE 22°C
PmOO10 (DIN EN IS0 6222:1999) KBE/ml n.n. - 100 (1)
KBE 37°C
Pen0010 (DIN EN ISO 6222:1599) KBE/ml n.n. - 20 ()
coliforme Kelme
Pm0D20 (DIN EN IS0 8308-1:2017) KBEMOOmI | n.n. - o
E. coli
Pma020 {DIN EN IS0 9308-1:2017) KBE/00mI|  n.n. - 0(P)
Enterokokken
P0030 {DIN EN ISO 7638-2:2000} KBE/100m!| n.n. - 0P

Erliuterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” .n.n." = nicht nachweishar im angegebenen Volumen
Jn.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherhelt bitte direkt bei uns. ]

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)

T

Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichei
fiir die akkreditierte Priifstelle

et g,
sy

v;?:ﬂg

Die vorliegenden Prifergsbnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis, Flr Proben, dia nicht von Mitarbaitern der Prifste

SHydrologmche Untersuchungsstelle SalzburP - Labor* entnommen wurden, ist eins normgerechte Behandlung ver Eirlangen in der Pridfstells und eine fristgerechte Bearbaitung dureh d
rifstalle nicht gewahrlsistst. In solchen Féllen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Proberizustand bei Einlangen im Laboy, alle Angaben

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitst, Vor-On-Messwarten, Art, Crt und Zeilpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Proberiehmer Gbermittel, far

itre Richtigksit kann daher keine Vierantwortung Ubernommen werden und die angewendsaten Verfahran fallen naturgemaf nicht unter dis Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdfientlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

EFT
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Trinkwasseranalyse

Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at

Seite 1 von 2 FN 483397d hus—salzburg.at
Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fiir

Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Hy ¢ GmbH - Sehil 25 5020 Salzburg UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen
. LABOR
Gemeinde Westendorf
Dorfolatz 1 Salzburg, 10.12.2025
P Projekt M512 1 001 05
6363 Westendorf Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel
Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 09463/25 Eingangs-Datum: 08.10.2025

Probenhbezeichnung:

Trinkwasserqualitat (Red, VA) - Nachkontrolle

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme;
Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAQMADD (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Dipl.-Ing. Josef Schonleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SQ 5667-5:20068, ONORM EN
ISO 19458:2006)

{Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe

4/2155 Wasserversorgungsanlage "Holzham"; LN Nachtséllberg WVA Gde. Westendorf -
Nachtséllberg 16, Fam. Schwaiger, Auslauf Garten (Kat.Nr.: LN70420011/01)
08.10.2025 Probenahme-Uhrzeit: 11:20

Bewolkt
Aussehen farblos; klar; chne Bodensatz; geruchlos

o H-Wert: el, Leitféhigkeit:
1314£0.2°C pogos onoRM ENISO 10?23) 7,22+£0,23 Pc00S (DINEN 27888%' agc) 299 = 9 pSicm

Labor-Daten
Probengef4Be:

institutseigenes Kunststoffgefar

Bearh.-Zeltraum:

08. - 13.10.2025

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben,
die nicht van Mitarbeitern der Prifstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle- Salzburg - Labor') entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewahrieistet. In solchen Fillen beziehsn
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschligBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
«Prabenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ont-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.

Probenehmer (ibermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantworlung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prlfstelle.

Die auszugsweise Varvislfiltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der sehriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £. GBAGROUP



Hydrelegische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prufbericht n: reossssizs 10.12.2025

10.12 2025 = 05.08:14 (EE)

Trinkwasseranalyse
Seite 2von 2

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwete TWY_ N _F
KBE 22°C
PmO010 (DIN EN ISQ 6222:1989) KBE/ml 3 +2 100 (1)
KBE 37°C
Pm0010 (DIN EN IS0 5222:1899) KBE/m n.n. . 20 (1)
coliforme Keime
Pin0020 (DIN EN ISO 930B-1:2017) KBE/MOOmI| n.n, - ofl
E. coli
PMOD20 (DIN EN ISO 9308-1:2017) KBE/100ml| n.n. - cP
Enterokokken
PmG030 (DIN EN ISO 7589-2:2000) KBEMOOmI|  n.n. - 0(P)

Eriduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” .n.n" = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
-n.b." = nicht bestimmi, Konzentraticn zu gering

Spaite ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A." In der Dalenbank ist derzeil noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bel Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten,

Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -

eingehalten.
Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)

(’Jm JQO@J

Dipl.-Ing. (FH) Mag. Ulrike Reichel
fur die akkreditierte Prifstelle

Die vorliegenden Priifergebnisse bezishen sich ausschlisRlich auf die untersuchta Probe und sind kein allgemeiner Qualititsnachweis. For Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

l(_:Hyl:!rcalog\.?::ha Untarsuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurdan, ist eine normgerechte Bshandlung vor Einlangen in der Prafstelle und eine fristgerechte Bearboijtung durch die
riifstelle nicht gewahrlaistet. In sclchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschiielllich auf den Probenzustand bel Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probanidentitat, Vor-Ort-Masswerten, Art, Ot und Zeitpunit der Probenahme) wurden <urch den Auftraggeber baw. Probenshmer tbsrmittelt, for

inra Richtigkeit kann daher keine Verantwertung {bernommen werden und die angewendsten Varfahren fallen naturgeman nicht unter die Akkreditisrung der Pridfstelle.

Die auszugswelse Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prafstalle,



